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12. Technische Daten

Entfeuchtung* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,5 kg/h 

132 ltr./24 h

Trockenluft/Pressung

Bereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 ... 1300 m³/h

Nennluft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 m³

Pressung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Pa

Feuchtluft/Pressung

Nennluft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 m³/h

Pressung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Pa

Heizstromaufnahme (Nenn) . . . . . . . . . . . . . . . . 9,4 A

Stromaufnahme (Nenn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,6 A

Vorsicherung (empfohlen) . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 A

elektrischer Anschluss  . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0 kW 

3 x 400 V / 50 Hz

Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 kg

* Daten bei 20 °C / 60 % r.F.
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13. Ersatzteilliste

Position der 
Stückliste

Datum Gegenstand X= 
Verschleiß-
teil

Stk. L= ab Lager/on stock  
Lieferzeit in Wochen/ 
delivery time in weeks 

Bezeichnung 
im Fließsche-
ma

Item of  
parts list

date Subject X= wareout 
part

qty L 1-2 3-4 5-6 6-8 identification 
on flow chart

P 01 10.07.2013 Filterzelle Synthetik Prozessluft 
Filterklasse G 4; 350 x 290 x 48

X 1 X AF 1

P 02 10.07.2013 Filterzelle Synthetik Reg.- Luft 
Filterklasse G 4; 305 x 310 x 48

X 1 X AF 2

P 03 10.07.2013 Elektrolufterhitzer Typ: ERR mit 
kaltem Anschluss 1 Stufe 6,5kW; 
9,4A XqxXlxT: 200 x 280 x 300

1 X E 1

P 04 10.07.2013 Prozessluftventilator Typ: CMP 
718-2T Ventilatorstellung RD 270 
Leistung: 0,75 kW, 1,73 A 

1 X M 1

P 05 10.07.2013 Regenerationsluftventilator Typ: 
CMP 616-2T Ventilatorstellung LG 
270 Leistung: 0,55kW, 1,0A 

1 X M 2

P 06 10.07.2013 Sorptionsrotor 550 x 100 mm 1 X R 1

P 07 10.07.2013 Umfangsdichtung: Filzdichtung  
35 x 3 x 1800 mm

X 1 X

P 08 10.07.2013 Radialdichtung: Glasseidedichtung 
35RA 0,25 x 35

X 1 X

P 09 10.07.2013 Spannband 501R/20; 10 2 X

P 10 10.07.2013 Schraubschloss 540R/10 2 X

P 11 10.07.2013 Welle Durchmesser 20 h9x 149 mm; 
Gewindebohrung M 6 x 25

1 X

P 12 10.07.2013 Getriebemotor: AEM20+SG13; 24 
VDC, 20W;1,5A; 850-4000 U / min; 
Stirnradgetriebe ASG 13; i=500:1; 
mit Motoranschluss über Stecker; 
Optokoppler; Welle mit Fläche / 
Stecker oben

1 X M

P 13 10.07.2013 Induktiver Sensor Typ IGS 205 1 X F 02

P 14 10.07.2013 Zahnriemen 16 AT5-1850-V X 1 X

P 15 10.07.2013 Zahnscheibe 28 AT5/20-2 X 1 X

P 16 10.07.2013 Riemenspanner SE 11 1 X

P 17 10.07.2013 Spannrolle R11 1 X

P 18 23.001 10.07.2013 HTF-4X50.2M.3L Einsteck 
Widerstandstermometer, 1 x PT 
100O hm, DIN EN 60751 Kl. B, 
Edelstahlhülse 4 x 20 mm, mit 
PTFE-isolierter Anschlussleitung 
3*0,22 mm², mit freien Enden, 
Temp. -50 bis + 260 °C 

2 X B 02/B03



Bedienungsanleitung – TTR 1000DE A - 34

Position der 
Stückliste

Datum Gegenstand X= 
Verschleiß-
teil

Stk. L= ab Lager/on stock  
Lieferzeit in Wochen/ 
delivery time in weeks

Bezeichnung 
im Fließsche-
ma

Item of  
parts list

date Subject X= wareout 
part

qty L 1-2 3-4 5-6 6-8 identification 
on flow chart

P 19 10.07.2013 Diffrenzdruckschalter Typ JDW5; 
30 … 500 Pa 

1 X B 01

P 20 10.07.2013 Maximumthermostat Typ heat 
THERM-DR; 50 … 300 °C mit 
Reset

1 X F 1
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